Brandsäkerhet vid Broarps Gästgiveri

# 
Anmälan till Brandmyndigheten vid större arrangemang.

#
 Endast bottenvåningen används vid större arrangemang.

#
 Maximalt 50 personer på bottenvåning, maximalt 15 personer på 
 våning 2.

#
 Två av varandra oberoende utrymningsvägar på varje våning.

# 
Våning 2 kompletteras med en utrymningsväg från fönster i rum 

209.

    
Aktuella fönster skall vara öppningsbara, utanför dessa placeras en 
HAKI-ställning med  trappa.

#
På bottenvåningen bedöms entré- och köksdörr som fullgoda 
utrymningsvägar, dessa skall vara olåsta vid arrangemang. 


Trappa vid köksdörren konstrueras.

#
Samtliga utrymningsvägar skall vara markerade med tillbörliga 
skyltar, dessa kan monteras tillfälligt och då det bedöms nödvändigt 
med hänsyn till arrangemangets art.

# 
En pulverbrandsläckare placeras på varje våning.

#
En brandfilt placeras på varje våning.

#
Gnistskydd skall användas framför öppna spisar.

#
Undvik oskyddade levande ljus, vid julmarknad och liknande 
arrangemang skall ljus i stormlykta  användas.

#
Styrelserepresentanter för Broarps Vänner ansvarar för att vid

aktuellt arrangemang informera övriga berörda om ovanstående 
brandsäkerhetsåtgärder.
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